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ATEST

Nr 8018/A1b/2024

Na podstawie wynikéw badan i oceny zawartych w

Opinii Technicznej Nr 8018/2024
stwierdza si¢, ze wyroby:

gornicze kable elektroenergetyczne
o izolacji i powloce polwinitowejtypu

Y(-,U,RU)KGY(Fo,Fp,Ft,Ftl;FtZn)yn;
Y(-,U,RU)HKGY (Fo,Fp,Ft,FtijFtZn)yn

nha napiecie znamionowe 0;6/1kV
produkowane p¥rzez;

DRUT-PLAST CABLES Sp. z o.0., ul. Gen. T.Kutrzéby 16G/137, 61-719 Poznan

w zakresie odpornosci na rozprzestrzenianie ptomienfa i-wartosci wskaznika tlenowego ostony zewnetrznej
spetniaja wymagania okreslone w dokumentach normatywiych:

PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11;2017-02+A12:2021-05 Badania palnosci kabli i przewodéw
elekirycznych oraz $wiattowodowych -- Czg$é-122::Sprawdzanie odpornosci pojedynczego izolowanego
przewodu lub kabla na pionowe rozprzestizenianie sie ptomienia -- Metoda badania palnikiem plomieniem
mieszankowym 1 kW,

KT-15 Kryterium Techniczne Ocemy Wyrobdw ,.Wymagania techniczne w zakresie trudnozapalnosci
| samogasnigeia gorniczych kabli ¥ przewodéw oponowych™, Centrum Badan i Certyfikacji Instytutu
Technik Innowacyjnych EMAG, Avydanie 7:

W zwiazku z powyzszym w zakresie~trudhozapalnosci i samogasniecia, ww. kable spetniaja wymagania
ustalone w p. 5.1.3 Zatgeznika nc 4 do:

Rozporzadzenia Ministra Energii zdnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegélowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zakladéw gérniczych
(Dz: U. z2017 r. poz. 1118 z p6zn. zm.)

Prawo do postugiwaniasic: ATESTEM w okresie waznosci ww. dokumentéw, dotyczy wylacznie wyrobéw
posiadajacych identyczne oznaczenie i whasciwosci (parametry) oraz wykonanych zgodnie z dokumentacjg
archiwizowang w Centrum Badan i Certyfikacji Lukasiewicz-EMAG.
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Wydang: Katowice, dnia 28 czerwea 2024 r. Wazny do dnia 27 czerwca 2029 r.




